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Séecurite Incendie
Ville de Carte synthése 6

de Charlevoix Baie-Saint-Paul i 2018 1:24 000
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Légende

ﬁ Caserne

@ Point d'eau conforme

@ Point d'eau non conforme

@ Point d'eau conforme avec prise d'eau seche
Borne-fontaine - de 500 gal/min
Borne-fontaine 500@999 gal/min
Borne-fontaine 1000@1499 gal/min

Borne-fontaine 1500 gal/min et +

- Temps de déploiement - 5 minutes

Temps de déploiement - 10 minutes

- Temps de déploiement - 15 minutes
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PERIMETRE URBAIN
BAIE-SAINT-PAUL

Métres




